DO ZEWNETRZNYCH
JEDNOSTEK POMP
CIEPLA

2 X DN32

»

2 X DN32
RURY PREIZOLOWANE

,@____l

PROJ. ROZDZIELNICA

ELEKTRYCZNA

2 X DN50

ZW-63x8,3 mm

2 X DN50

2 X DN50

2 X DN50

cwu
500 L

Cwu

ZBIORNIK

CWU
500L

PROJEKTOWANY
ZBIORNIK

PROJEKTOWAN
ZBIORNIK

PROJEKTOWAN
ZBIORNIK

DN50/20/50

DN50/20/50

DN50/20/50

CW-63x8,3 mm
CYRK-25x4,2 mm

DALEJ WG RZUTU PIWNIC

ZASILANIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

——  POWRTOT INSTALACJI GRZEWCZEJ

¢

RUROCIAGI WODY ZIMNEJ

——  RUROCIAG!I WODY CIEPLEJ

- ——  RUROCIAGI CYRKULACJI WODY CIEPLEJ

Nazwa zadania

Budowa instalacji wytwarzania energii cieplnej na potrzeby CWU o mocy 26 kW
dla budynku wielorodzinnego ul. Natkowskich 99, 20-470 Lublin

Inwestor

Spéldzielnia Mieszkaniowa im. W.Z. Natkowskich
ul. Natkowskich 108, 20-470 Lublin

Adres inwestydji

ul. Natkowskich 99, 20-470 Lublin

dz. 125/82
Tytut rysunku Rys03 — Rzut wezta CWU
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